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Priifbericht

. UniversititsKlinikum Heidelberg [ Im Neusnheimer Feld 324 | 69120 : Untersuchungsobjekt:
Heideiberg . ’ Dot oy Wasserproben Gemeinde Kronau, ON

Kronau - Rathaus

' Blirgermeisteramt Kronau
Kirrlacher Str. 2
76709 Kronau

Endbefun_d'vom 18.10.2023, Entnahmedatum: 11 .10.2023, Auftragsnummer; 53942268,

Probennehmer: Institutsmitarbeiter M. Forch

ID-Nummer: 215039-ON-0001

Mikroblologische Probenahme: Zweck A

Befundkopie: Nachrichtlich an das zusténdige Gesundheitsamt (elektronischy.

Mikrobiologische Untersuchung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (inkl. Enterokokken)

[ Trinkwasser 7 Orisnetzprobe : Einheit Grenzwert‘—l
Labornummer: . WL307161 e = ]
| Erfassdatum; . : © 11102023 '

Entnahmezéit™™ - - 1040 Uhr -
Probenahmeflaschen-1D: ] 34066765 -
Wasser-Temperatur bej Entnahme (DIN 38404:1976-12) 17.1 . °C - )
Koloniezahl bei 22 °CV'7 = , - .. {3 " |KBE/mI <100
Koloniezahl bei 36 °CY"” : S & KBE/ml <100
E.coli"'® . : 0 - |KBE/100 mi 0
Coliforme Keirrig"'® 0 . |KBE/100 ml 0
Enterokokken"® ' |0 KBE/100 m 0
Bewertung: Die Probe entspricht in den untersuchien Parametern der Trmkwasserverordnung inder derzeit |
gultlgen Fassung. .
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Bitte heachlen ¢
Mit "<" geker Werie hegen der Besimmungsgrenze des verwendeten Verfahrens,

Bej Schwimm- und Badebeckenwasser bezieht sich dle Spalte "Grenzwarie" auf die durch dle DIN19643 vorgegebenen Paramsterwerle
Die Probanahms erlolgle gemés: DIN ISO. 5667 5 1 2011-02 (A14); DIN EN ISO 19458 : 200612 (K1 )

Bel DIN 38402-19:1988-04 (A19)
Die volistal "r‘ 1t P sind auf Anfrage vermgbar
- - - — o —
Veriahren: ! y o :
V6 DIN EN ISO 7899-2:2000-11 V14 Die mit * gekennzelchneten Parametsr wurdsn auBerhalb dqs akkreditierten Berelchs

X " ermittelt,
V16 DIN EN ISO 9308-1:2017-09 . V17 nach TrinkwV §15




